
( 一 ) 建物土木建築修繕

1. 「典藏展示教育大樓工程委託設計及監造技術服務」：
(1)墾丁國家公園管理處 112年 12月 21日墾企字第 1120009531號函有關「112年度墾
丁國家公園開發使用計畫暨預先評估環境影響」一案，經審查原則同意開發。

(2)本館 112年 12月 28日將環差核定報告書併入「開發使用計畫暨預先評估環境影響
報告書」(核定版 ) 函 (海工字第 1120004713號 ) 送予墾丁國家公園管理處審處中。

2. 「國立海洋生物博物館興建計畫環境影響說明書第 2次環境影響差異分析報告」，業經
屏東縣政府 112年 12月 8日屏府環綜字第 11235938000號函核定同意，備查在案。

3. 「典藏展示教育大樓工程招標案」：設計單位 112年 11月 29日重新提報「本工程細部
設計預算書圖 (核三版 )」，並經 112年 12月 08日本館核定在案，於 112年 12月 12
日第一次上網招標公告，113年 1月 5日截標，預定於 113年 01月 08日開標。

主要硬體建設及環境改善壹
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維修業務貳

「112 年度辦公廳舍修繕開口合約 」：

1. 服勤設施 C3屋頂不銹鋼排水管斷裂更新安裝。

2. 展示組辦公室天花板滲水修繕。

3. 服勤設施 C2棟 -1F廊道天花板及 1F、2F出入
口之天花板壁癌及油漆粉刷修繕。

4. 服勤設施 A103前、後窗戶漏水修繕。 

5. 服勤設施 C1交誼廳漏水修繕。

6. 行政中心 1F近海景公司門前及第一研究中心頂樓漏水、行政中心 4F(空調機房 )修繕及
行政中心、水族實驗中心、第一研究中心屋頂排水孔清理及雜草清除。

7. 第二研究中心 1F之 R2110及 R2111外牆滲水修繕。 

8. 服勤設施 E202廚房天花板倒塌、A103、B1205紗門及門弓器、A103室落地門、E103大
門故障等修繕。
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9. 第一研究中心門禁感應門故障、1F不銹
鋼大門、行政中心 1F男廁門栓故障、馬
場前道路減速帶等修繕。

10. 服勤設施 A103室內及大門紗門油漆、
B1203 門口及陽台紗門破損、E202 及
E203紗窗遺失等修繕。

11. 行政中心第三、四會議室牆壁龜裂修繕。

12. 水族實驗中心戶外池鋁製圍籬銹蝕修繕。

13. 服勤設施主管宿舍 A102、A104、A105、
A201、A202、A205、A206及 A207大門
鏽蝕修繕。

14. 服勤設施 B1101、B1102、B1104、B1105
、B1204、B2205、B3102、B3104 、B3105、
B3106及 B3204大門鏽蝕修繕。

15. 水族實驗站 (鐵皮屋 )天窗及窗戶破損漏
水修繕。

16. 服勤設施 C2之 2F平台積水修繕。

( 二 ) 消防設備
1. 每月定期檢查維護行政中心、水族實驗中心及第一研
究中心、第二研究中心、服勤設施之消防器材及設備。

2. 112年 3月及 9月定期舉辦自衛消防編組演訓。

3. 112年 6月館方消防安全設備年度檢修申報。 

4. 緊急照明燈及消防滅火器藥劑檢測、消防水帶等設備更新。

5. 公務門保全及宿舍保全增設火警圖控系統。

6. 水族實驗中心火警未警戒管線鋪設更新。

7. 行政中心火警受信主機季保養。

8. 水族實驗中心增設 P型火警受信總機 10L。

( 三 ) 電氣設備
1. 行政中心、水族實驗中心、第一研究中心、第二研究中心、服勤
設施、鯨典館等建物高、低壓電力設備巡檢及維護保養作業。

2. 行政中心、水族實驗中心、第一研究中心、第二研究中心、服勤
設施、鯨典館等建物高、低壓電力設備紅外線熱顯影檢測作業。

3. 行政中心、水族實驗中心、第一研究中心、第二研究中心、服勤
設施高壓電力設備年度檢驗作業。

4. 第一研究中心、第二研究中心及鯨典館發電機維護保養作業。

5. 第二研究中心發電機引擎故障更換案

6. 第一研究中心 ACB電力及發電機 ATS轉換系統維修。

7. 服勤設施宿舍區電表維修更換。

8. 服勤設施宿舍區燈具、電力設備、電信設備更換維修。

9. 館區高、低壓電力及照明設備更換維修

10. 第一研究中心 R1103、R1201、R1106日光燈管毀損老化更換節能 LED燈管。

11. 行政中心 T字路口至公務門轉彎處，路燈燈具更換維修。

12. 行政中心 2F（秘書室、主計室、產學中心、展示組、科教組）1F（工務組、資訊室、產學
中心庫房、志工室）電燈電源控制線路修改。
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( 四 ) 電信設備
PHILIPS SOPHO IS 3000 數位交換機系統定期檢查及維護保養工作：

1. 行政中心 1F  IS3070數位交換機系統。

2. 行政中心 2F  IS3030數位交換機系統。

3. 維護設施 IS3070數位交換機系統。

4. 水族實驗中心 IS3030數位交換機系統。

5. 第一研究中心 IS3030數位交換機系統。

6. 服勤設施 IS3030數位交換機系統。

7. 電話語音系統檢查維修。

8. 館區電話系統維修。

9. 副控室電話交換機系統程式資料電腦故障維修。

( 五 ) 空調冷氣設備
1. 每月定期維護行政中心、水族實驗中心及
第一研究中心、第二研究中心的冰水主機

及空調設備。

2. 行政－大同 30RT左機氣冷冰水機維修。

3. 更新行政中心 20HP冰水區域泵。

4. 水族實驗中心空調風管出風口及迴風口清潔除鏽油漆改善。

5. 更新行政中心東元 30RT主機氣冷式冰水主機維修及資訊機房恆溫機風車皮帶。

6. 更換行政中心 CH－ 1冰水主機溫控器。

7. 行政中心屋頂冷氣出風口雜樹移除及冷氣漏水維修。

( 六 ) 電梯設備
1. 每月定期維護行政中心、水族實驗中心、第一研究中心、第二
研究中心、鯨典館電梯及電動平台設備。

2. 行政區域及鯨典館電梯年度安全檢查暨申請使用許可證。

3. 112年上半年度及下半年度行政中心 5台電梯抽樣檢查。

4. 更換水族實驗中心電梯機板及附屬零件損壞汰換。

5. 維修第二研究中心電梯車廂門機構。

6. 第一研究中心、第二研究中心、水族實驗中心及
行政中心電梯預防性更換 PLC鋰電池。

7. 更新水族實驗中心電梯更換外門扣組。

8. 更新水族實驗中心及行政中心電梯 PLC控制器。
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( 七 ) 給排水系統
1. 館區給水及污排水系統檢修及保養。

2. 館區污水井、第二研究中心污水及雨水坑內馬達及控制盤檢修。

3. 館區小型空調維修及保養。

4. 服勤設施給排水系統及污水系統維修。

5. 水族實驗中心、第一研究中心、第二研究中心
及服勤設施水錶數據記錄，建立監測機制。

6. 水族實驗中心 2F男廁 4吋汙水管阻塞維修施
工。

7. 行政中心地下室女廁再生水水管漏水維修施工。 

8. 第二研究中心天花板排水管漏水施工。

9. 宿舍鐵皮屋冷氣檢修 7台補充冷媒，及電容、壓縮機更新施工。 

10. 第一研究中心標本實驗室冷氣室外機 2台更新施工。

11. 服勤設施 A207冷氣室外機更新施工。

12. 第一研究中心 2F標本展示廳冷氣室外機 2台更新施工。. 

13. 館區突發事項緊急處理。

1. 臺灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館、遊客中心及停車場 A、
B、C區等維護區域財產盤點作業。

2. 監督辦理海景公司設備巡檢相關作業。

3. 辦理「112年小犬颱風災後修繕」─「112年度 (小犬颱風 )第一
研究大樓隔間牆修繕」。

4. 辦理「112年度環評後續附近海域海象調查委託技術服務」。

5. 辦理 112年度環保局「開發單位執行環境影響評估審查結論及承
諾事項申報」。

6. 辦理「112年度油料緊急採購」。

7. 辦理「112年度發電機緊急租賃」。

8. 第二研究中心天花板排水管漏水施工。

9. 宿舍鐵皮屋冷氣檢修 7台補充冷媒，及電容、壓縮機更新施工。 

10. 第一研究中心標本實驗室冷氣室外機 2台更新施工。

11. 服勤設施 A207冷氣室外機更新施工。

12. 第一研究中心 2F標本展示廳冷氣室外機 2台更新施工。. 

13. 館區突發事項緊急處理。
「112年度環評後續附近海
域海象調查委託技術服務」
之期中報告定稿。

其它業務參
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